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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CIŚNIENIOWEG O ZBIORNIKA   

HYDROFOROWEGO – PRZEPONOWEGO O POJEMNOŚCI 24 Litrów  
 
Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są w domowych instalacjach wodociągowych, przepompowniach, przemysłowych stacjach 
wodociągowych itp. Mogą współpracować z wszystkimi typami pomp, których  parametry odpowiadają parametrom zbiornika 
(pojemność zbiornika, maksymalne ciśnienie robocze). Zastosowanie zbiorników ciśnieniowych stabilizuje ciśnienie  wody w  
instalacji wodociągowej oraz przedłuża żywotność pompy. 
W zbiorniku zainstalowano elastyczną przeponę (worek gumowy), który rozdziela przestrzeń w zbiorniku na dwie części. W 
przeponie magazynowana jest woda. Między przeponą a ścianami zbiornika wtłoczone jest powietrze pod ciśnieniem. Zbiorniki o 
objętości 24 L napełnione są fabrycznie powietrz em o ciśnieniu 1,5 bar. Jeżeli ciśnienie powietrza jest większe lub mniejsze od 
podanej wartości należy doprowadzić do właściwego ciśnienia za pomocą pompki samochodowej lub sprężarki. Do pompowania 
lub spuszczania powietrza należy wykorzystać zainstalowan y specjalny wentyl (pozycja 3) w tylnej części zbiornika. Regulację 
ciśnienia w zbiorniku należy przeprowadzić po wyłączeniu pompy z sieci elektrycznej i spuszczeniu wody ze zbiornika 
pozostawiając odkręcone krany (jeżeli zbiornik pracuje jako hydrofor z p ompą). Do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiorniku 
można używać manometru służącego do pomiaru ciśnienia w kołach samochodowych.  Ciśnienie powierza w zbiorniku należy 
okresowo sprawdzać (średnio raz na pół roku).  
Uwaga !  
Max. temperatura wody wynosi 100 C. 
 

MODEL POJEMNOŚĆ  CIŚNIENIE MAX  
TEMP. 

Min/Maks 
GRUPA 

PŁYNÓW  KAT. MOD. 
ZBIORNIKI POZIOME POJEMNOŚĆ 24 LITRY  

24 L 24 Litry 8 bar 0/100 ºC  2 I A 
 
Króciec tłoczny wszystkich pojemności zbiorników wynosi  Ø1”  

 
1 – króciec wlotowy  
2 – płaszcz (obudowa)  
3 – wentyl 
4 – membrana (przepona) 
5 – flansza 
6 – podpora montażowa pod pompę  
7 – podpora zbiornika 
 



Aby ułatwić dobór odpowiedniej wielkości zbiornika do pompy należy zastosować poniższy wzór:  
Zalecane jest aby dobrany zbiornik miał objętość większą niż uzyskaną z obliczeń. Im zbiornik jest większy tym liczba załączeń 
pompy jest mniejsza.   

              V=16,5  x   
Q max 

x 
 P max  x  Pmin 

                Z max                 (P m.s. – P min)  x  Pz 
 
Q max – wydajność pompy max [l/min]  
Z max – max ilość załączeń pompy/1h (12 )  
P max – ciśnienie max [bar]+1 Atm (górne ciśn. wyłączania pompy ustawione na wyłącz. ciśnien.).  
P min – ciśnienie min [bar]+1 Atm (dolne ciśn. załączania pompy ustawi one na wyłącz. ciśnien.).  
P m.s. – ciśnienie max [bar] (górne ciśn. wyłączania pompy ustawione na wyłącz. ciśnieniowym.  
P z     - ciśnienie w zbiorniku [bar]+1 Atm  (ciśn. wstępne powietrza w zbiorniku 1,5 do 2,5 Bar). 
 
Kontrola ciśnienia w zbiorniku  

 
 
 
Zbiornik hydroforowy od wewnątrz ma gwarantowaną odporność na korozję. W celu utrzymania właściwego stanu  
zabezpieczenia przed korozją zewnętrznej powierzchni płaszcza zbiornika użytkownik we własnym zakresie  

  w odstępach półrocznych powinien dokonywać prz eglądu i ewentualnej renowacji powłoki lakierniczej.  
 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE 14/2013  
 

OMNIGENA Michał Kochanowski i Wspólnicy sp. j.  
Siedziba 05-860 Święcice, ul. Pozytywki 7  

 
deklaruje z całą odpowiedzialnością, że �rma:  

                                                                                     jest producentem zbiorników przeponowych:  
 

 
 
 
 
 
 

 
Opisane powyżej wyroby są zgodne z dokumentacją wytwórcy i spełniają zasadnicze  

wymagania bezpieczeńs twa zawarte w dyrektywach: 
 

STANDARD / SPECYFIKACJA 
 

PED 97/23/EC  
 

MODUŁ A KATEGORIA I  
         

        
 

                                                                                                                           PRODUCENT 
Święcice, 1 Marc a 2013                   
 

 

Nazwa handlowa 
Zbiornik przeponowy 24L 

 
 


	INSTRUKCJA ZBIORNIK 24 litry KAT I MOD A 2014
	INSTRUKCJA ZBIORNIK 24 litry KAT I MOD A 2014 str2

